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 VIA LACONI

Cavo multipolare con guaina FG70R

Guaina di protezione fissata a caldo all'origine

Plinto di finitura

Pozzetto prefabbricato

Cavidotto linee

Tubo corrugato pesante da 32mm

Sabbia costipata

Basamento in cls  250 kg/mc

Collarino di bloccaggio

Chiusino

Muffola di derivazione

1.50

8.
00

Corpo illuminante a led con lampada a 150 W

1.
00

1.00

TITOLO PROGETTO

TAVOLA

NOME DOC. NUMERAZ.SEDE TECN.LINEA

Data

ArchiviatoDataVerificato e trasmesso Convalidato Data Data

POSIZIONE
ARCHIVIO
DI R.F.I.

NUMERAZ.FASE FUNZ.PROGETTO/ANNO LIVELLO NOME DOC. PROGR.OP.

Descrizione Approvato Autorizzato 

SOTTOPR.

Revis. DataRedatto Verificato Data Data

TITOLO ELABORATO

 IL SOGGETTO  TECNICO

S. O. INGEGNERIA

Data DataApprovato Autorizzato DataVERIFICATO

COMMITTENTE:

IMPRESA REALIZZATRICE

via Domokos , 4 - 20147 MILANO
ING.PAOLO  PETRELLA S.r.L.

sede operativa - via A. De Gasperi, 6 - 67035 PRATOLA PELIGNA
DIRETTORE TECNICO : ING.PAOLO PETRELLA

DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE - CAGLIARI

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
DIREZIONE  PRODUZIONE

PROGETTISTA 

Realizzazione opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello
pubblici di stazione lungo la linea Cagliari - Golfo Aranci siti presso via

Ozieri e via Laconi nel Comune di Oristano

PROGETTO DEFINITIVO

A Prima emissione V.Filippello 31/01/22 G.Filippello P.Petrella P.Petrella31/01/22 31/01/22 31/01/22

COLLABORATORI
Ing. Giulio Filippello
Ing. Daniele Savini
Ing. Carmine Russo
Valerio Filippello

Scala 1:500
PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE

IMPIANTI
Planimetria impianti elettrici di illuminazione

Scala 1:500
PLANIMETRIA PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE SOTTOPASSO PEDONALE

Nuovo palo in acciaio per illuminazione stradale a singolo braccio H da
terra 7.00 m. equipaggiato con 1 armatura stradale con corpo in
alluminio e lampada 150W con pozzetto di ispezione

Quadro elettrico generale

Cavidotto interrato di contenimento cavi formato da 1 tubo in PVC
Ø100 serie pesante posato ad 0.80 m dalla quota del piano stradale

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS VIBRATO dimensione
500x500x500mm completo di botola in ghisa serie pesante

Palo esistente in acciaio per illuminazione stradale a singolo braccio H
da terra 7.00 m. equipaggiato con 1 armatura stradale con corpo in
alluminio e lampada 150W con pozzetto di ispezione

SIMBOLO DESCRIZIONE

LEGENDA

Palo esistente in acciaio per illuminazione stradale da sopprimere

Riflettori da galleria in LED
Flusso luminoso da 3.001 lumen a 5.000 lumen

Nuovo palo dritto in acciaio per illuminazione percorso ciclopedonale e
aiuole a singolo braccio H da terra 4 m. equipaggiato con 1 armatura
stradale con lampada 8 LED 18 W con pozzetto di ispezione

Riflettori da galleria in LED
Flusso luminoso non minore di 3.000 lumen fino a 4.000 lumen

Scala 1:20
PARTICOLARE FONDAZIONE CORPI ILLUMINANTI

B Prima emissione V.Filippello G.Filippello P.Petrella P.Petrella01/04/22 01/04/2201/04/2201/04/22
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